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Protokol o skigke

¢.: PV 1926/2022

1. Objednavatel skiigok

Organizacia: Liptovska vodérensks spoloénost’, a.s., Revolugna 595, Liptovsky Mikulag 031 05
ICO: 36672441
2. Protokolové &islo PV: 1926/2022

3. Druh vzorky: Jednoducha bodovd vzorka
4. Typ odberu: A

5. Udaje o Kontrolovanej vzorke:
Miesto odberu; Bobrovec, Mg, kuchyiia - drez pri okne

247/2017 Z. z. Vyhlagka MZ SR - hromadné zasobovanie - minimalny rozbor
15.11.2022 Datum odberu: 15.11.2022
15.11.2022 -18.11.2022 Vzorku odobral: Tom4s Karas
SPP PV M 401 Odber vzoriek

Legislativa:

Détum prevzatia vzorky:
Déatum vykonania skusky:
Postup odberu podra:

6. Miesto vykonu skisky:

7. Vysledky skiigok:

Oddelenie kvality vody — skiiobné laboratérium, Revolugng 595,031 05 Liptovsky Mikul4g

Ukazovatel® Stanovensd| Limit* Jednotka U PouZiti metoda Typ
hodnota (k=2) skusky

Koliformné baktérie 0 max.0 KTJ/100 ml STN EN IS0 9308-1 A
Escherichia colj 0 max.() KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Enterokoky 0 max.0 KTJ/100 mi STN EN ISO 7899-2 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 1 max.50 KTJ/1 ml - STN EN ISO 6222 A
36 °C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 7 max.200 KTJ/1 ml - STN EN ISO 6222 A
2279¢
Zivé organizmy 0 max.0 jedince/ml STN 75 7711 A
Mftve organizmy 0 max.30 iedince/ml STN 75 7711 A
Bezfarebné bitikovce 0 max.0 jedince/ml STN 75 7711 A
Vldknité baktérie okrem Zelez, a 0 max.0 jedince/ml STN 757711 A
mangan, baktérii
Mikromycéty stanovitelné 0 max.0 jedince/ml STN 757711 A
mikroskopicky
Abioseston 2 max.10 | pokryv.p. v % 100% STN 757712 A
Zelezité a manganové baktérie <] max.10 | pokryv.p. v % STN 757712 A
Teplota vody 10,7 4-18 °C 0,9 STN 75 7375 A
Volny chlor 0,08 max.0,3 mg/| 30% Hach metéda DPD 8021 A
pH reakcia vody 7.7 6,5-95 - 0,2 STN ENISQ 10523 A




W

LIPTOVSKA VODARENSKA
SPOLOCNOST, a.s.

Oddelenie kvality vody - skiiobne laboratdrium,

Tel.: 044/54 377 33, Mobil: 0918/ 824 813, 1C0: 36672441, DIC: 2022236557

‘\\\\\H‘ll!l;’,’l

SN~ |
S5 [ msNas
PN Reg. N0.280/5-213

Revolu¢na 595, 031 05 Liptovsky Mikula$

/f /_\ \)
’/”Iu[n\“\\

A - akreditovana ¢innost’
N - neakreditovana ginnost
Protokol o skigke &.: PV1926/2022

Strana 2/2
Ukazovatel’ Stanovend| Limit* Jednotka U Pouziti metéda Typ
hodnota k=2) skisky

Elektrolytické vodivest pri 20 °C 343 max.125 m$/m 10% STN EN 278838 A
Pach 0 max.0 - STN EN 1622 N
Farba <4 max.20 mg/l Pt STN EN ISO 7887 A
Zakal 0,71 max.5 FNU 15% STN EN ISO 7027-1 A
Absorbancia 254 nm 1 cm 0,017 max.0,08 - 50% STN 75 7360 A
Chemicka spotreba kyslika 0,48 max.3,0 mg/l 50% STN EN ISO 8467 A
manganistanom
Zelezo <0,005 | max.0,2 mg/| MERCK 1.14761 A
Mangin <0,01 max.0,05 mg/l MERCK 1.14770 A
Aménne iony <0,013 | max.0,50 _mg/l MERCK 1.14752 A
Dusitany <0,002 | max.0,50 mg/l STN EN 26777 A
|Dusinany 4,38 max.50 mg/l 15% STN 1SO 7890-3 A

Uvedené vysledky sa vzfahuji iba na kontro lovant vzorku podfa bodu &.5 tohto protokolu o skiske.

Protokol o skiitke mdZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho gast nesmie byt pouZita bez sithlasu akreditovaného laboratéria
k propagaénym alebo publikainym ucelom.
* Limity podla: 247/2017 Z. z. Vyhlaska MZ SR - hromadné zasobovanie - minimélny rozbor
Hodnota 0 pri ukazovateli pach znamena "Bez zépachu".

Celkovy potet kolonii v K'TJ Celkovy podet jedincov Vyjadrenie vysledku mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov
0 0 Mikroorganizmy si v skimanom objeme nepritomné.
1az2 2az4 Mikroorganizmy st v skimanom objeme pritomné.
3az9 6az 18 Ciselny vysledok je odhadnuty podet mikroorganizmov v skamanom objeme.

Vysvetlivky: PV - pitné vody, &PP - &andardny pracovny postup, Uk=2) - rozirend neistota

Protokol o skike vypracoval:

Datum vystavenia protokolu:
Schvalil:

Burger Tibor

18.11.2022

Ing. Tibor Burger
vediici skugobného laboratéria \

Koniee protokolu o skiske &. 1926/202 amzmsamet
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