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1. Objednavatel’ skusok
Organizacia:
1CO: 36672441

2. Protokelové ¢islo PV:
3. Druh vzorky:

757/2024
4. Typ odberu: N

5. Udaje o kontrolovanej vzorke:
Miesto odberu:

Déatum prevzatia vzorky: 23.4.2024
Détum vykonania skigky:

Postup odberu podrla:

6. Miesto vykonu skuSky: Oddelenie kvality vody — skiiSobné laboratérium, Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas

7. Vysledky skuSok:

Protokol o skaske

Jednoducha bodova vzorka

Bobrovec -vrt Borovinsky

23.4.2024 -26.42024
SPP PV M 401 Odber vzoriek

¢.: PV 757/2024

Datum odberu:

Liptovské vodarenska spoloénost’, a.s., Revolu¢na 595, Liptovsky Mikulas 031 05

23.4.2024 11:30

Vzorku odobral: Blazena Fajéikova

Ukazovatel’ Stanovena Jednotka U Pouzita metoda Typ
hodnota (k=2) skusky

Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Enterokoky 0 KTJ/100 ml STN EN ISO 7899-2 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36 b KTJ/1 ml - STN EN ISO 6222 A
°c
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 2 KTJ/1 ml - STN EN ISO 6222 A
°C
Zivé organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 A
Mrtve organizmy 0 jedince/ml STN 757711 A
Bezfarebné biikovce 0 jedince/ml STN 75 7711 A
Vlaknité baktérie okrem Zelez. a 0 jedince/ml STN 75 7711 A
mangan. baktérii
Mikromycéty stanovitefné 0 jedince/ml STN 757711 A
mikroskopicky
Abioseston 3 pokryv.p. v % 70% STN 757712 A
Zelezité a manganové baktérie <l pokryv.p. v % STN 75 7712 A
Teplota vzduchu 6.8 ¢ Meranie teplomerom N
Teplota vody 7.0 & 0,9 STN 75 7375 A
pH reakcia vody 7.9 - 0,2 STN EN ISO 10523 A
Elektrolyticka vodivost’ pri 20 °C 37,7 mS/m 10% STN EN 27888 A
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Ukazovatel’ Stanoveni Jednotka U Pouzitd metoda Typ
hodnota (=2) skusky

Pach 0 - STN EN 1622 N
Farba <4 mg/l Pt STN EN 1SO 7887 A
Zikal 0,35 FNU 15% STN EN ISO 7027-1 A
Absorbancia 254 nm 1 cm 0,015 - 50% STN 75 7360 A
Chemicka spotreba kyslika 0,64 mg/l 20% STN EN ISO 8467 A
manganistanom
Zelezo 0,006 mg/l 30% MERCK 1.14761 A
Mangan <0,01 mg/l MERCK 1.14770 A
Amonne iony <0,013 mg/l MERCK 1.14752 A
Dusitany 0,002 mg/l 25% STN EN 26777 A
Dusi¢nany 4,50 mg/1 15% STN ISO 7890-3 A
Kyselinova neutralizalné kapacita do 3.7 mmol/l STN EN ISO 9963-1 N
pH=4,5

Uvedené vysledky sa vzt'ahuji iba na kontrolovanu vzorku podla bodu ¢.5 tohto protokolu o skiigke.

Protokol o skike mdZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouZita bez sthlasu akreditovaného laboratéria

k propagadnym alebo publikaénym ucelom.

Celkovy poéet kolonii v KTJ Celkovy pocet jedincov Vyjadrenie vysledku mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov
0 0 Mikroorganizmy st v skiimanom objeme nepritomné.
1az2 2ard Mikroorganizmy st v skimanom objeme pritomné.
3az9 6az 18 Ciselny vysledok je odhadnuty poget mikroorganizmov v skiimanom objeme.

Vysvetlivky: PV - pitné vody, SPP - §tandardny pracovny postup, U(k=2) - roz§iren4 neistota

Protokol o skaske vypracoval:

Datum vystavenia protokolu:
Schvalil:

Martina Balazova, Be.

29.4.2024
Ing. Tibor Burger

veduci skifobného laboratéria

Koniec protokolu o skugke &. 757/2024
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