\\\‘\"l”f‘!ﬂ
w \\\\\\\E///I/;’
S Z
- JIaCWRA

LIPTOVSKAR VODARENSKA NN Reg. No0.280/S-213
v v Gl N -~
SPOLOCNOST' Q.S. /”fllll\\\\\
A - akreditovana ¢innost’
Oddelenie kvality vody - skisobné laboratdrium, Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikula$ N - neakreditovana €innost’
Tel.: 044/54 377 33, Mobil: 0918/ 824 813, 1CO: 36672441, DIC: 2022236557 Protokol o skagke ¢.: PV1917/2023
Strana_1/2

Protokol o skuske

¢.: PV 1917/2023
1. Objednavatel’ skifok
Organizicia: Liptovska vodarenska spoloénost, a.s., Revoluéna 595, Liptovsky Mikulas 031 05
1CO: 36672441
2. Protokolové &islo PV:  1917/2023
3. Druh vzorky: Jednoducha bodova vzorka
4. Typ odberu: A
5. Udaje o kontrolovanej vzorke:
Miesto odberu: Bobrovec - Hostinec Slovan - vy&ap - umyvadlo
Legislativa: 91/2023 Z.z. Vyhlaska MZ SR - hromadné zisobovanie - minimdalna analyza
Détum prevzatia vzorky: 27.10.2023 Datum odberu:  27.10.2023
Datum vykonania skasky:  27.10.2023 -30.10.2023 Vzorku odobral: BlaZzena Fajéikova
Postup odberu podra: SPP PV M 401 Odber vzoriek

6. Miesto vykonu skiaSky: Oddelenie kvality vody — skii§obné laboratérium, Revolucnd 595, 031 05 Liptovsky Mikulas

7. Vysledky skisok:

Ukazovatel’ Stanovend Limit* Jednotka U Pouzita metoda Typ
hodnota (k=2) skiasky

Koliformné baktérie 0 max.0 KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Escherichia coli 0 max.0 KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Enterokoky 0 max.0 KTJ/100 ml STN EN ISO 7899-2 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 45 max.50 KTJ1 ml 45% STN EN ISO 6222 A
36°C
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 22 max.200 KTJ/1 ml 45% STN EN ISO 6222 A
22°¢
Volny chlor <0,05 max.0,3 mg/l Hach metéda DPD 8021 A

Uvedené vysledky sa vztahuji iba na kontrolovan( vzorku podl'a bodu ¢.5 tohto protokolu o skuske.
Protokol o skugke méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Sast’ nesmie byt pouZita bez sithlasu akreditovaného laberatoria
k propagaénym alebo publikatnym Géelom.

* Limity podla: 91/2023 Z.z. Vyhlaska MZ SR - hromadné zdsobovanie¢ - minimalna analyza

Celkovy pocet kolonii v KT Celkovy podet jedincov Vyjadrenie vysledku mikrobiologickych a biologickych ukazovatel'ov
0 0 Mikroorganizmy st v skiimanom objeme nepritomng.
laz?2 2az4 Mikroorganizmy st v skiimanom objeme pritomné.
Jaz9 6 az 18 Ciselny vysledok je odhadnuty podet mikroorganizmov v skiimanom objeme.

Vysvetlivky: PV - pitné vody, SPP - $tandardny pracovny postup, Ufk=2) - rozgirena neistota
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Protokol o skuske vypracoval: Burger Tibor / ; " 4 ) S \\

/ - = P b
Datum vystavenia protokolu: 30.10.2023 ,}
Schvilil: Ing. Tibor Burger /

veduci skasobného laboratéria

Koniec protokolu o skigke & 1917/2023



