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1. Objednavatel’ skiasok
Organizacia:

ICO: 36672441
2. Protokelové &islo PV:
3. Druh vzorky:

4. Typ odberu: N

1598/2022

5. Udaje o kontrolovanej vzorke:
Miesto odberu:

Datum prevzatia vzorky:  27.9.2022
Datum vykonania skagky:

Postup odberu podra:

6. Miesto vykonu skii¥ky:

Protokol o skiske

27.9.2022 -30.9.2022
SPP PV M 401 Odber vzoriek

¢.: PV 1598/2022

Jednoducha bodova vzorka

Bobrovec -vrt Borovinsky

Liptovska vodarenska spolognost, a.s., Revolugna 595, Liptovsky Mikulas 031 05

27.9.2022 10:00
Vzorku odobral: Blazena Fajéikova

Détum odberu:

Oddelenie kvality vody — skiisobné laboratérium, Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulag

7. Vysledky skasok:
Ukazovatel’ Stanovena Jednotka U Pouzitd metoda Typ
hodnota (k=2) skusky

Koliformné baktérie 12 KTJ/100 ml 70% STN EN ISO 9308-1 A
Escherichia coli 1 KTJ/100 ml - STN EN IS0 9308-1 A
Enterokoky 1 KTJ/100 ml - STN EN ISO 7899-2 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36 0 KTJ/1 ml STN EN ISO 6222 A
°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 42 KTJ/1 ml 45% STN EN ISO 6222 A
°C
Zivé organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 N
Mrftve organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 N
Bezfarebné bicikovce 0 jedince/ml STN 75 7711 N
Vlaknité baktérie okrem Zelez. a 0 jedince/ml STN 75 7711 N
mangén. baktérii
Mikromycéty stanovitelné 0 jedince/ml STN 757711 N
mikroskopicky
Abioseston 2 pokryv.p. v % 100% STN 757712 N
Zelezité a manganové baktérie <l pokryv.p. v % STN 75 7712 N
Teplota vzduchu 7.0 & Meranie teplomerom N
Teplota vody 6,4 °C 0,9 STN 75 7375 A

H reakcia vody 7.7 - 0,2 STN EN ISO 10523 A
Elektrolytickd vodivost pri 20 °C 36,7 mS/m 10% STN EN 27888 A
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Ukazovatel’ Stanovena Jednotka U Pouzitd metéda Typ
hodnota . (k=2) skiis
Pach 0 - STN EN 1622 N
Farba <4 mg/l Pt STN EN ISO 7887 A
Zikal 0,28 FNU 15% STN EN ISO 7027-1 A
Absorbancia 254 nm 1 cm 0,018 - 50% STN 75 7360 A
Chemicka spotreba kyslika 0,64 mg/l 20% STN EN ISO 8467 A
manganistanom
Zelezo 0.007 mg/l 30% MERCK 1.14761 A
Mangan <0,01 mg/l MERCK 1.14770 A
Amoénne iény <0,013 mg/l MERCK 1.14752 A
Dusitany <0,002 mg/l STN EN 26777 A
Dusiénany 5,22 mg/l 10% STN ISO 7890-3 A
Véapnik 44.1 mg/l STN ISO 6058 N
Horéik 27,3 mg/l STN IS0 6059 N
Vapnik a horéik 2.23 mmol/l STN ISO 6059 N
Kyselinova neutralizaénd kapacita do 3,65 mmol/] STN EN ISO 9963-1 N
pH=4.5
Nasytenie vody kyslikom 84,7 % nas. Hach Lange LDO HQd40 N

Uvedené vysledky sa vzt'ahuj iba na kontrolovani vzorku podla bodu &.5 tohto protokolu o skigke.
Protokol o skiitke mdze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Zast’ nesmie byt pouZita bez sihlasu akreditovaného laboratdria
k propagaénym alebo publikaénym uéelom.

Celkovy pocet kolonii v KTJ Celkovy poéet jedincov Vyjadrenie vysledku mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov
0 0 Mikroorganizmy st v skiimanom objeme nepritomné.
1az2 2az4 Mikroorganizmy sil v skimanom objeme pritomné.
3az9 6az 18 Ciselny vysledok je odhadnuty pocet mikroorganizmov v skiimanom objeme.

Vysvetlivky: PV - pitné vody, SPP - $tandardny pracovny postup, Ufk=2) - ’LQng.l'.Lg_Ilé\neiStOta
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Protokol o skuske vypracoval: Burger Tibor £ h‘.{-l ':
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Datum vystavenia protokolu: 30.9.2022 e
Schvalil: Ing. Tibor Burger

vedtici ski§obného laboratdria
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Koniec protokelu o skiske ¢. 1598/2022
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INGEO - ENVILAB, s.r.o. q‘“@'f’y 1/2
Divizia chémie a mikrobiol6gie 2 2
INGEO-ENVILAB Byttické 16 iewes | OSNAS
010 01 Zilina SR
w Telefon : 041/7247367 ”/;';/,:“?\\‘“ Reg. No. 103/8-008
gmn
A/N - akreditovana/neakreditovana skugka
Protokol o skuske ¢.: 13563/2022
1. Objednavatel skifok :
Nazov organizacie :  Liptovska vodarenska spolocnost, a.s.
Adresa organizicie : Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas
ICO: 3667 2441
2. Oznacenie zakazky : -
3. Matrica vzorky: voda
4. Druh vzorky: surova voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky: -
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Liptovsky Mikulag
Oznacenie zdroja : LVS-PV-1598/2022
Détum odberu : 27.9.2022 Vzorku odobral: objednavatel
Cislo vzorky : 13563/2022 Détum prevzatia vzorky : 29.9.2022
7. V¥sledky skugok :
Nazov skia¥ky Hodnota Jednotka | Neistota PouZita metéda | Typ skadky
Neistota Is
Fluoridy <0,10 mg/l - PP-DCH-27 A
Chloridy <2,00 mg/] - PP-DCH-20 A
Sirany 274 mg/l 10% PP-DCH-19 A
Sulfén <0,01 mg/| - PP-DCH-71 A
Antimén <1,0 pg/l - PP-DCH-114 A
Arzén <l pg/l - PP-DCH-114 A
Bér <0,01 mg/l - PP-DCH-58 A
Chrém celkovy <l il - PP-DCH-58 A
Kadmium <0,3 pg/l - PP-DCH-58 A
Med’ 0,002 mg/l 15% PP-DCH-58 A
Nikel <] ugfl - PP-DCH-58 A
Olovo <l ng/l - PP-DCH-58 A
Ortut’ <0,2 pe/l - PP-DCH-57 A
Selén <1 pg/l - PP-DCH-114 A
Sodik 0,4 mg/l 7% PP-DCH-112 A
| Kyvanidy celkové <5 ng/l - PP-DCH-12 A
Tetrachlérmetan <1,00 pg/l - PP-DCH-28 A
1,2-dichléretan <0,3 pg/l - PP-DCH-28 A
Trichléretylén <0,40 pg/l - PP-DCH-28 A
1,1.2,2-tetrachldretylén <0,30 ug/l - PP-DCH-28 A
Benzén <0,1 pg/l PP-DCH-28 A
Toluén <0,1 ug/l - PP-DCH-28 A
Xylény (m+o+p) <0,1 ug/l - S0P-DCH-33 N
Styrén <0,1 pg/l - PP-DCH-28 A
Chlérbenzén <0,10 pg/l - PP-DCH-28 A
Dichlérbenzény <0,075 pg/l - PP-DCH-28 A
Vinylchlorid <0,5 pg/l - PP-DCH-96 N
Tetrachléretén aTrichléretén <1,0 pg/l - PP-DCH-28 A
Benzo(a)pyrén <0,003 ug/l - PP-DCH-17 A
Suma PAU <0,025 ng/l - PP-DCH-17 A
2,4-dichlérfenol <0,1 ng/l - PP-DCH-29 A
2.4 6-trichlérfenol <0,1 pg/l - PP-DCH-29 A
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Vysvetlivky:

(AQ) — akreditovany odber.

S - skiitka vykonané externym poskytovatefom vykonu skasky.

Neistota - relativna roziirend neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriuje neistotu vzorkovania.
Neistota IS - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriiuje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzfahuji ku vzorke, ako bola dodané. Laboratérium nezodpoveda za informécie o vzorke, ktoré poskytol zdkaznik.
Protokol o skitke md¥e byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Gast’ nesmie byt pouZitd bez sthlasu laboratdria

k propagaénym alebo publikaénym adelom.

8. Dopliiujice informécie :
Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Bytticka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Moravéikové Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske: -

Datum vykonania sku$ok : 29.9.2022- 10.10.2022 Datum vydania protokolu : 13.10.2022
Poéet listov protokolu : 2

Protokol schvalil: Mgr. Klincovd Monika
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koniec protokolu
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Protokol o skiigke

Zakazka : PR2299304 Datum vystavenia - 14.10.2022
Zakaznik * Liptovsk4 vodarenska spoloénost, Laboratorium - ALS Czech Republic, s.r.0.
as.
Kontakt - Ing. Tibor Burger Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa . Revoluéna 595 Adresa * Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysogany
031 05 Liptovsky Mikulas Slovensko 190 00 Ceska republika
E-mail : tibor_burger@Ivsas.sk E-mail . customer.support@alsglobal.com
Telefon — Telefon : +420 226 226 228
Projekt : Laboratérny rozbor Stranka ‘122
Cislo objednavky . zmluva 43/2021 Datum prijatia : 30.9.2022
Cislo ponuky : PR2021LIPVO-SK0001
(SK-180-21-0191)
Miesto odberu e Datum vykonania : 3.10.2022 - 13.10.2022
skusok
Vzorkoval - klient pani Fajgikova Urover riadenia : Standardny QC podra ALS GR internych
kvality postupov
Poznamky

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat inak ako cely.

Laboratorium prehlasuje, e vysledky skidok sa tykaju len vzoriek, ktoré si uvedené na tomto protokole. Ak je na
protokole o skugke v &asti "Vzorkoval' uvedené: "Vzorkoval klient", potom sa vysledky vztahuji na wvzorku, ako bola
prijata.

Za spravnost zodpoveds Skusobné laboratorium &. 1163
akreditované CIA podla
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Meno oprévnenej osoby Fozlcia
Lubomir Pokorny Country Manager
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Spolognost je certifikovana podfa CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentéineho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci)

Right Solutions - Right Partner www.alsglobal.eu




Datum vystavenia - 14.10.2022

Stranka Ty )
Zakazka - PR2209304 4
Zakaznik - Liptovské vodarenska spolognost, a.s. ALS
Vysledok
Matrica: SUROVA VODA Nézovvzorky | LVS-PV-1598/2022
Cislo vzorky PR2299304001 — -
Détum odberu/tas odberu 27.9.2022 10:00 - -~

Parameter

Kéd metddy Jednotka

Vysledok Vysledok NM Vysledok NM

radiologické parametre

Celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 B/l 0.05  s4s%| e — e —_
Celkové objemové aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 Ba/L <0.10 N ues o Fews: =
Rn W-RN222LSC 5.0 Ba/L 144 +15.0% —" —_ = =

Ak nie je uvedena informacia o tase odberu vzorky, datum vzorkovania sa zobrazi bez &asovej zloZky. V tychto pripadoch, laboratérium z procesnych
dévodov urdi casovi zlozku samo. Neistota je rozéirena neistota merania zodpovedajtica 95% intervalu spofahlivosti s koeficientom rozéirenia k = 2.
Vysvetlivky: LOQ = Limit stanovitefnosti: NM = Neistota merania. NM nezahriuje neistotu vzorkovania.

Koniec vysledkovej éasti protokolu o skuske

Prehfad skagobnych metod )
Kéd met6dy | Popis metédy
Miesto prevedenia skusky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceskd republika 470 01
W-GAA-SCI SN 75 7611 Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa meranim zmesi odparku so scintilatorom ZnS(Ag).
W-GBA-PRO Cz_SOP_D06_07_361 (CSN  757612; &SN EN SO 9697, OdporaZanie SUJB Meranie a hodnotenie obsahu prirodnych

radionuklidov v pitnej vode pre verejnd potrebu a v balenej vode, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanovenie celkovej
objemovej aktivity beta metodou merani odparkov proporcionélnym detektorom a vypotet celkovej objemovej aktivity betal
korigovanej na draslik 40 z nameranych hodndt.

W-RN222LSC CZ_SOP_D06_07_363.C (ESN 75 7625) Stanovenie Rn-222 kvapalinovou scintilagnou metédou (LSC).

Symbol “* u metédy znamena skisku mimo rozsahu akrediticie laboratoria alebo subdodavatela. Pokial je v tabulke metod
uvedeny kéd UNICO-SUB, tak informuje iba o tom, Ze skisky boli urobené subdodavatefom a vysledky st uvedené v prilohe protokolu
o skudke, vratane informécii o akreditacii skugky. V pripade, Ze laboratorium pouzilo pre matricu mimo rozsah akreditacie alebo
nestandardnej matrice vzorky postup uvedeny v akreditovane] metéde a vydava neakreditované vysledky, je tato skutoénost uvedena
na ftitulnej strane tohto protokolu v oddiele ,Poznamky“. Ak si na protokole o skuske wysledky zo subdodévky, potom je miesto
uskutoénenia skugky mimo laboratérium ALS Czech Republic, s.r.0.

Spésob vypottu sumagnych parametrov je k dispozicii na vyZiadanie v zakaznickom servise.

Right Solutions - Right Partner Spoloénost je certifikovana podla CSN EN 1SO 14001 a CSN 1SO 45001 www.alsglobal.eu



