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1. Objednavatel’ skisok

Organizacia:
ICO: 36672441
2. Protokolové ¢islo PV:  1060/2024

3. Druh vzorky:
4. Typ odberu: A

5. Udaje o kontrolovanej vzorke:
Miesto odberu:
Legislativa:

Datum prevzatia vzorky:
Ditum vykonania skusky:
Postup odberu podra:

6. Miesto vykonu skisky: Oddelenie kvality vody — skiigobné laboratérium, Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas

Protokol o skiske

¢.: PV 1060/2024

Jednoducha bodova vzorka

SPP PV M 401 Odber vzoriek

Datum odberu:

Liptovska vodarenska spolo¢nost, a.s., Revolugna 595, Liptovsky Mikulas 031 05

Bobrovec ¢. 83, CBA VEREX Potraviny, predaj miisovych vyrobkov - umyvadlo
91/2023 Z.z. Vyhlédska MZ SR - hromadné zdsobovanie - miniméalna analyza
17.6.2024

17.6.2024 -20.6.2024

17.6.2024 8:50

Vzorku odobral: BlaZena Fajtikova

7. Vysledky sku$ok:
Ukazovatel® Stanovens| Limit* Jednotka U Pouzita metoda Typ
hodnota k=2) skusky

Koliformné baktérie 0 max.0 KTJ100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Escherichia coli 0 max.( KTJ/100 ml STN EN ISO 9308-1 A
Enterokoky 0 max.0 KTJ/100 ml STN EN ISO 7899-2 A
KultivovateI'né mikroorganizmy pri 10 max.50 KTV1 ml 70% STN EN ISO 6222 A
36 °C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 9 max.200 KTJ/1 ml - STN EN ISO 6222 A
22°9¢;
Zivé organizmy 0 max.0 jedince/ml STN 75 7711 A
Mrtve organizmy 0 max.30 jedince/ml STN 757711 A
Bezfarebné bicikovce 0 max.0 jedince/ml STN 75 7711 A
Vlaknité baktérie okrem Zelez. a 0 max.0 jedince/ml STN 757711 A
mangan. baktérii
Mikromycéty stanovitel'né 0 max.0 jedince/ml STN 757711 A
mikroskopicky
Abioseston 1 max.10 | pokryv.p.v% [ 200% STN 757712 A
Zelezité a mangdnové baktérie <1 max.10 | pokryv.p. v % STN 757712 A
Teplota vody 14,1 4-18 “C 0,9 STN 75 7375 A
Volny chlor <0,05 max.0,3 mg/l Hach metéda DPD 8021 A

H reakcia vody 7.8 6.5-935 - 0.2 STN EN ISO 10523 A
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Ukazovatel’ Stanovend| Limit* Jednotka U Pouzitad metoda Typ
hodnota k=2) skusky

Elektrolyticka vodivost’ pri 20 °C 36,0 max.125 mS/m 10% STN EN 27888 A
Pach 0 max.0 - STN EN 1622 N
Farba 6 max.20 mg/l Pt 30% STN EN ISO 7887 A
Zakal <0,25 max.5 FNU STN EN ISO 7027-1 A
Absorbancia 254 nm 1 cm 0,024 max.0,08 - 20% STN 75 7360 A
Chemicka spotreba kyslika 11 max.3,0 mg/l 20% STN EN IS0 8467 A
manganistanom
Zelezo 0.010 max.0,2 mg/l 30% MERCK 1.14761 A
Mangin 0,01 max.0,05 mg/1 - MERCK 1.14770 A
Amonne 10ny 0,023 max.0,50 mg/| 15% MERCK 1.14752 A
Dusitany 0,002 max.0,50 mg/1 25% STN EN 26777 A
Dusiénany 3.61 max.50 mg/l 15% STN ISO 7890-3 A

Uvedené vysledky sa vzfahuji iba na kontrolovand vzorku podl'a bodu &5 tohto protokolu o skiske.

Protokol o skiitke moze byt reprodukovany len kompletny a #iadna jeho Cast nesmie byt pouZitd bez sihlasu akreditovaného laboratoria

k propaga¢nym alebo publikaénym ucelom.
* Limity podla: 91/2023 Z.z. VyhlaSka MZ SR - hromadné zésobovanie - minimalna analyza
Hodnota 0 pri ukazovateli pach znamena "Bez zépachu'.

Celkovy potet kolénii v KTJ Celkovy podet jedincov Vyjadrenie vysledku mikrobiologickych a biologickych ukazovatel'ov
0 0 Mikroorganizmy si v skimanom objeme nepritomné.
1az2 2az4 Mikroorganizmy su v skimanom objeme pritomné.
jaz9 6az 18 Ciselny vysledok je odhadnuty podet mikroorganizmov v skimanom objeme.

Vysvetlivky: PV - pitné vody, &PP - &tandardny pracovny postup, Uk=2) - rozéirena neistota

Protokol o skugke vypracoval:

Déatum vystavenia protokolu:
Schvalil:
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Martina BalaZova, Be. S

21.6.2024 SKUSOBNE

Ing. Tibor Burger

Koniec protokolu o skiske ¢. 1060/2024
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